Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Bohateréw Warszawy 12, telefon: 89 762 32 57 faks 89 762 21 50
e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.olsztyn.pl

Bartoszyce 27.10.2021 r.

KOMUNIKAT NR3/2021

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iz jakosc wody
w wodociagu publicznym Badle nie spetnia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) ze wzgledu na obecnos¢ bakterii grupy coli w liczbie 20 jtk/ 100 ml
przy dopuszczalnej wartosci 0 jtk/100 ml.

Woda z wodociagu Badle
NIE NADAJE SIE DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Wodociag Badle zaopatruje mieszkancow miejscowosci: Badle, Nowa Karczma, Piasek
Nalezy korzysta¢ z wody o wlasciwych parametrach z innego, zastepczego zrodta.
Woda w wodociagu nie nadaje si¢ do: spozycia rdéwniez po przygotowaniu, do mycia naczyn, do
mycia warzyw, do przygotowywania positkéw oraz do celdw sanitarnych i higienicznych.

Woda z wodociagu nadaje si¢ do: splukiwania wc.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
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Zaklad Budzetowy Zwigzku Gmin
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w Lidzbarku Warminskim
ul. Olsztynska 10 D
11 -100 Lidzbark Warminski

DECYZJA

Na podstawie art.10 § 2, 104, 108 i 130 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post¢powania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z pbzn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt I,
art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2021 r., poz. 195) art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 z pézn. zm.), art. 3
ust.] i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z pézn.zm), oraz
§ 3ust. 1 pkt 1iust.3,§21 ust.] pkt4i § 26 ust 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2294), po analizie wynikéw nr L-SBW/670/2021 z dnia 27.10.2021 r.
z badania préb wody wykonanych w ramach kontroli w wodociggu Badle,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach
stwierdza
brak przydatnosci wody do spozycia w wodociagu Badle zaopatrujacego w wode
miejscowosci Badle, Nowa Karczma i Piasek
ze wzgledu na wystapienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody
bakteriami z grupy coli
nakazuje:

1. Zapewni¢ mieszkancom alternatywne zrédlo zaopatrzenia w wode spetniajaca
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, do czasu uzyskania
pozytywnych wynikéw badania probek wody z wodociggu.

2. Podjg¢ dziatania naprawcze majace na celu popraweg jakosci wody pod wzgledem
mikrobiologicznym.

3. Poinformowaé mieszkancéw o braku przydatnosci wody do spozycia.



4. Informowa¢ na biezaco Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bartoszycach o podejmowanych dziataniach zmierzajacych do zapewnienia
wiasciwej jakosci wody.

5. Na biezaco przedstawia¢ kontrolne wyniki badan probek wody z wodociggu w Badlach
ze wszystkich wyznaczonych punktow zgodnosci.

6. Po przeprowadzeniu . dzialan naprawczych przedstawi¢ sprawozdania z badan
mikrobiologicznych wody z wodociagu Badle potwierdzajacych spetnienie wymagan
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Decyzji niniejszej nadaje si¢ na podstawie art. 108 kpa rygor natychmiastowej wykonalnosci,
poniewaz jest to niezbgdne ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzkiego.
Zgodnie z art. 130 § 3 kpa wniesienie odwotania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 27.10.2021 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bartoszycach wptynela informacja z Laboratorium PSSE w Ketrzynie o przekroczeniach
mikrobiologicznych bakteriami z grupy coli w probach wody pobranych dnia 25.10.2021 r.
przez pracownika PSSE w Bartoszycach z wodociagu publicznego w Badlach. Na podstawie
sprawozdania nr L-SBW/670/2021 z dnia 27.10 2021 r. stwierdzono w prébie wody pobranej
w punkcie Badle 16 obecno$¢ bakterii grupy coli w ilosci 20 jtk/100 ml,
przy dopuszczalnej wartos$¢ bakterii grupy coli wynoszacej 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z zapisem § 21 ust.1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia, Panstwowy
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach na podstawie sprawozdan z badan
jakos$ci wody, stwierdza brak przydatnosci wody do spozycia w wodociagu Badle.

Obecnos¢ bakterii z grupy coli w wodzie wodociggowej moze sygnalizowaé
nieodpowiednie jej uzdatnianie lub wtdrne zanieczyszczenie. Bakterie grupy coli nie powinny
wystepowaé w  dostarczanej wodzie uzdatnionej. Dlugotrwale utrzymujace  sie
zanieczyszczenie wody pitnej bakteriami z grupy coli moze przyczyni¢ si¢ do negatywnych
skutkow zdrowotnych dla konsumenta.

Podjgcie dziatan naprawczych jest niezbedne w celu wypetnienia zapiséw § 3, ust. 112
powotanego rozporzadzenia, ktéry stanowi, ze woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego,
jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotwdrczych i pasozytdéw w liczbie stanowigcej
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilosciach
zagrazajacych zdrowiu oraz nie ma agresywnych wtasciwosci korozyjnych. Ponadto powinna
spetnia¢ dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz
dotyczace substancji promieniotwdrczych, jakim powinna odpowiada¢ woda, okreslonym
w czgsci A zatacznika nr 1.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 1 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi, powiatowy inspektor sanitarny, w celu
zapobiezenia szerzeniu si¢ choroby zakaznej, moze nakazaé przeprowadzenie niezbednych
zabiegow z zakresu dezynfekcji i zakazaé korzystania z wody do picia 1 na potrzeby
gospodarcze pochodzacej z uj¢é, co do ktorych istnieje podejrzenie skazenia biologicznymi

czynnikami chorobotwdrczymi.
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1odprowadzaniu $ciekdéw oraz § 3 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczone]
do picia przez ludzi, przedsigbiorstwo wodociaggowe ma obowigzek zapewni¢ nalezytg jakos¢

A dostarczanej wody. Przedsigbiorstwo wodociagowe, w przypadku niespetnienia wymagan
Jjakosci wody, przestawia wlasciwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu plan dziatan
naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez wojta /burmistrza miasta
(§ 21 ust. 9 ww. rozporzadzenia).

Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach, na mocy
art. 10 § 2 kodeks postepowania administracyjnego, odstapit od zasady zapewnienia czynnego
udziatu strony w postepowaniu i wypowiedzenia si¢ jej co do zebranych dowoddw, materiatéw
i zgtoszonych zadan przed wydaniem decyzji, ze wzgledu na niebezpieczenstwo dla zdrowia
ludzkiego, spowodowanego obecnoscia w wodzie przeznaczonej do spozycia bakterii z grupy
coli.

Majac na uwadze, ze stwierdzone naruszenie stanowi zagrozenie dla zdrowia orzeczono
jak w sentencji.

Uprzedza si¢ strong, ze w razie niewykonania natozonych obowigzkéw
w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane beda Srodki
egzekucji administracyjnej, okre$lone w dziale III ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
0 postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1427).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji strona moze wnie$¢ odwotanie do Warminsko — Mazurskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, ul. Boh. Warszawy 12 w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Strona moze wnies¢ oswiadczenie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bartoszycach o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji. W przypadku zrzeczenia si¢ odwotania decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna, tzn. nie przystuguje stronie odwotanie do organu drugiej instancji oraz skarga do
sadu administracyjnego.
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Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Goérowo Itaweckie ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo Ifaweckie

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce

3. Warminsko-Mazurski Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny ul. Zotnierska 16, 10-561 Olsztyn
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