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Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bartoszycach

HK.9020.2.58.2024 KK

Bartoszyce, dnia 1 § WR1. 2024

klad Budzetowy Zwigzku Gmin
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DECYZJA

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach, dziatajac na podstawie

art. 27 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust.1 pkt.1 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 416) art. 104 § 1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572),

art. 3 ust.1 1 art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode

izbiorowyml odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. z 2024 1., poz.757) oraz § 3 ust 1 pkt 2,

§ 21 ust. 1 pkt. 3 w zwigzku z § 26 ust. 1 pkt 2 oraz czesci C w Tabeli 2 zatacznika nr 1 do

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r., poz. 2294), po analizie wynikow

badan jakosci wody (sprawozdanie nr L- SBW/395/2024 oraz L-SBW/394/2024 z dnia

26 sierpnia 2024 r.), przeprowadzonych w ramach kontroli nad wodociggiem publicznym
w Wortawkach,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach

1. stwierdza warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi pochodzaca
z wodociagu publicznego w Wortawkach o ponadnormatywnej metnosci w terminie
do 18 pazdziernika 2024 r.

2. nakazuje:

a) przedstawi¢c  Panstwowemu  Powiatowemu  Inspektorowi Sanitarnemu
w Bartoszycach plan dzialan naprawczych wraz z terminem ich realizacji,

b) zwigkszy¢ czgstotliwos¢ badan kontrolnych jakos$ci wody pochodzacej z ujecia
wodociggu publicznego w Wortawkach, tak aby monitorowaé maksymalne
dopuszczalne warto$ci parametryczne na poziomie pozwalajgcym na warunkowe
dopuszczenie wody do spozycia dla metnosci < 5,0 NTU,

¢) poinformowa¢ konsumentéw zaopatrywanych w wode pochodzaca z wodociggu
publicznego w Wortawkach o warunkowej przydatnosci wody do spozycia,

d) informowa¢ na biezaco Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bartoszycach o podejmowanych dziataniach zmierzajacych do zapewnienia
wlasciwe] jakosci wody,

e) po przeprowadzeniu dziatan naprawczych przedstawi¢ sprawozdania z badan
probek wody pochodzacej =z wodociggu publicznego w  Worlawkach
potwierdzajacych spelnienie wymagan rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie, jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017 1. poz.2294) w zakresie metnosci.
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UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdafi nr L-SBW/394/2024 i nr L-SBW/395/2024 z dnia
26 sierpnia 2024 r. z badania probek wody do spozycia przeprowadzonego w ramach kontroli
jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Wortawkach stwierdzono, ze woda
pobrana w punktach zgodnosci stacja uzdatniania wody- woda uzdatniona oraz Wagniki 6/2-
sie¢, nie odpowiada w zakresie zbadanych parametréw warunkom okre§lonym w czgsci C
w Tabeli nr 2 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze wzgledu na
ponadnormatywng metno$é (4,5 NTU oraz 4,8 NTU). Dopuszczalna warto$¢ metnosci wediug
rozporzadzenia to 1,0 NTU.

W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia okreSlone zostalty bezpieczne normy dla
poszczegolnych parametréw (granice ryzyka) w wodzie przeznaczonej do spozycia. Wartosci
te ustalone sa tak, zeby nie powodowal ryzyka zdrowotnego czlowieka. Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w pkt 9 preambuty stanowi, ze: wartosci parametryczne
okreslone w niniejszej dyrektywie opieraja sie na dostepnej wiedzy naukowej i na zasadzie
ostroznosci oraz zostaly wybrane w celu zapewnienia, aby woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi mogla by¢ bezpiecznie spozywana przez cate zycie, zapewniajac tym samym
wysoki poziom ochrony zdrowia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi wskazano, ze woda jest zdatna do uzycia, jezeli jest
wolna od mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytéw w liczbie stanowigcej potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych wiasciwosci korozyjnych i
spetnia wymagania: 1) mikrobiologiczne okreslone w czesci A zatacznika nr 1 do
rozporzadzenia; 2) chemiczne okreslone w czesci B zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Metnoéé wody nie jest parametrem odnoszacym si¢ bezposrednio do zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Jej podwyzszona warto$¢ w wodzie wywotana jest czasteczkami statymi, ktore
moga znajdowa si¢ w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu
unoszenia sie czasteczek pochodzacych z osadow w sieci wodociagowej. Woda o wysokiej
metno$ci moze chroni¢ mikroorganizmy przed dziataniem dezynfekcyjnym i by¢ przyczyna
wzrostu liczby bakterii. Ponadto ponadnormatywna metno$¢ moze by¢ spowodowana duzym
stezeniem czesto wystepujagcych w wodzie podziemnej nierozpuszczalnych zwigzkow
mineralnych tj. zelazo czy mangan, ktore niekorzystnie wplywaja na jako$¢ organoleptyczng
wody, obejmujacy przykry smak, wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odziezy, ceramiki
sanitarnej 1 innych powierzchni majacych kontakt z wodg.

W przypadku ponadnormatywnej zawarto§ci manganu i zelaza w wodzie przeznaczonej
do spozycia moze pogarszaé jej jakos¢ mikrobiologiczna, gdyz mangan i zelazo zawarte
w wodzie sprzyja wzrostowi bakterii, ktore czerpia energi¢ z jego utleniania. Ponadto
ponadnormatywna zawarto$¢ manganu i zelaza w wodzie przyczynia si¢ do powstawania
mazistych osadow wewnatrz przewodéw wodociagowych. Niepozadanym efektem zawartosci
manganu i zelaza w wodzie przeznaczonej do spozycia jest jego niekorzystny wptyw na jako$¢
organoleptyczng wody, obejmujacy: przykry smak wody, wzrost barwy wody, przebarwienie
pranej odziezy, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, majacych kontakt z woda, wzrost
metno$ci wody, oraz wytracanie sie nierozpuszczalnych osadow czarnej barwy w systemie
dystrybucji wody. Zatem przekroczenia tych parametrow moga wplywal na zmiang
wlasciwosci wody i zwigkszenie czestotliwosci wykonywanych badaf wody w takich
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przypadkach bedzie jak najbardziej uzasadnione.

Kazda niezgodno$¢ wartosci parametrow, ustalonych dla celow kontroli wymaga
ustalenia przyczyny i zastosowania dziatan naprawczych w celu przywrocenia jakosci wody
oraz poinformowania konsumentow.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek
zapewni¢ zdolnos¢ posiadanych urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych do
realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem oraz dostaw wody
1 odprowadzania Sciekow w sposéb ciagly i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezyta jakosc
dostarczanej wody i odprowadzanych $ciekow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach pismem z dnia
27 sierpnia 2024 r o numerze HK.9020.2.58.2024 KK na podstawie art. 61 § 4 kpa, zawiadomit
Strong o wszczgciu postgpowania administracyjnego z urzedu, a dnia 9 wrze$nia 2024 r.
poinformowano Strone o zgromadzeniu materiatu dowodowego.

Majac na uwadze powyzsze, a takze fakt, ze do dnia dzisiejszego nie wptywaly zadne
prosby o interwencje konsumentow dotyczace niewlasciwej jakosci wody, PPIS
w  Bartoszycach  stwierdza warunkowa przydatno$¢ wody w  terminie do
18 pazdziernika 2024 r.

Uprzedza si¢ strong, Ze W razie niewykonania natozonych obowiazkow
W wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane beda srodki
egzekucji administracyjnej, okreslone w rozdziale 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
0 postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r., poz. 2505 z pdzn. zm.)

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji strona moze wnie$¢é odwotanie do Warmifisko—

Mazurskiego Pafistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, ul. Boh. Warszawy 12
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bartoszycach. W przypadku zrzeczenia si¢ odwolania decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna tzn. nie przystuguje stronie odwotanie do drugiej instancji oraz skarga do sadu
administracyjnego.
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Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Gérowo Itaweckie, ul. Kosciuszki 18, 11-220 Gérowo Haweckie B
2. Warminsko-Mazurski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, ul. Zolnierska 16, 10-561 Olsztyn
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